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Probenbezeichnung: Trinkwasser
Probenahmedatum: 04.10.2023 Uhrzeit: 10:30
Probeneingangsdatum: 04.10.2023
Priifbeginn: 04.10.2023 Priifende: 06.10.2023
Probenahmeort: Sengenthal, Neuer Bauhof OKZ:1230673400064
Probenehmer: Aqua Control, L. Bredow
Probenahmeverfahren: DIN EN ISO 19458 (Dez. 2006) Tab. 1, a und DIN ISO 5667-5 (Feb. 2011) -
Entnahmehahn
Untersuchungszweck: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung gemaR der TrinkwV vom 20. Juni
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 159, S. 2) auf die Parameter der Gruppe A, sowie
Prifung auf die Parmeter Mangan, Eisen und SAK 436 nm
Wetter/ Wetterperiode: trocken
Analysenergebnis
Parameter Methode Grenzwert | Messwert | Einheit
Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100ml|
Coliforme Bakterien DIN EN 1SO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100ml
Koloniezahl 22°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 1 KBE/mI
Koloniezahl 36°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 15 KBE/mI
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0 0 KBE/100ml
Geruch (vor Ort) DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C ohne
Geschmack (vor Ort) DEVB1/2 ohne
Farbung, visuell (vor Ort) DIN EN ISO 7887:2012-04 farblos
Tribung, visuell (vor Ort) DIN EN ISO 7027-1:2016-11 klar
Triibung DIN EN 1SO 7027-1:2016-11 1,0* 0,46 NTU
Wassertemperatur (Wt) DIN 38404-C4:1976-12 18,6 °C
pH-Wert (bei Wt.) DIN EN 1SO 10523:2012-04 6,5-9,5 7,88
El. Leitfahigkeit(25) (vor Ort) DIN EN 27888:1993-11 2790 396 uS/cm
*: Der Grenzwert gilt am Ausgang des Wasserwerkes
GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftitigkeiten \w
i. S.v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich :\\_/ =z
e 0 s edrngeon Sbincis Hacmr (( DAKKS
Untersuchungsverfahren: mikrobiologische Priifung nicht steriler Produkte ’{,/"4,//;\//-?\\“\? Deutsche

Aqua Control Diagnosticum GmbH
Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

AG Hof | HRB 5904
USt-IdNr.: DE319510633

Eine Tochtergesellschaft
der Diagnosticum PartG

Akkreditierungsstelle
D-PL-21310-01-00

Geschéaftsfihrer:
Dr. med. Michael Praus
Dr. med. Christian Scholz
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Aqua Control Diagnosticum GmbH | Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof
Zweckverband zur Wasserversorgung
Sengenthal - Deining

Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt

Unser Zeichen: pi/mp

Auftrag Nr.: 0091023

Prufbericht Nr.: 102330976 Seite 2 von 2
Datum: 13.10.2023

Beurteilung:
Das untersuchte Wasser entsprach hinsichtlich der gepriften mikrobiologischen, sensorischen und
physikalischen Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Messwerte (Chemische Parameter ohne eigene Akkreditierung) siehe beiliegenden
Prifbericht-Analysen-Nr. 137750/58390 vom 07.10.2023, Dr. Blasy - Dr. Busse, Eching

(,i" o
P. Isaak B. Haner 4 L‘i\ndner P. Kahlen
(Laborleiterin) (stellv. Laborleiter) (stellv. Laborleiterin) (stellv. Laborleiter)

HHEHEHHEHHHHEHHAHE IR Ende Prufbericht #HHHEHEHHHEHHHEHEHE T

HINWEISE: - Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstiande
- Ohne schriftliche Genehmigung des Priflaboratoriums darf der Prifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden
- Der Prifbericht ist genehmigt, durch die Unterschrift einer der obenstehenden Personen

GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftitigkeiten S,

i. 8. v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich
bestellten Sachverstandigen gem. § 65 Abs. 4 AMG

Zertifikat Nr. 53 2-2678.2-12-3 ausgestellt durch die Regierung von Oberfranken (( DAkkS

Untersuchungsverfahren: mikrobiologische Priifung nicht steriler Produkte NN Deutsche
Dl W Akkreditierungsstelle
D-PL-21310-01-00
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Aqua Control Diagnosticum GmbH AG Hof | HRB 5904 Eine Tochtergesellschaft Geschéftsfiihrer:
Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof USt-IdNr.: DE319510633 der Diagnosticum PartG Dr. med. Michael Praus
Dr. med. Christian Scholz



DOC-5-9385531-DE-P12

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

NdI. der AGROLAB Labor GmbH

Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

www. agrolab de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching
AQUA CONTROL DIAGNOSTICUM GmbH

Herr Dipl.-Ing. Werner Miiller

Konradsreuther Str. 2 b
95032 Hof

PRUFBERICHT

N

4= AGROLARB 5RO

Your labs. Your service.

Datum 07.10.2023
Kundennr. 40001036

Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386
Analysennr. 137750 Trinkwasser
Projekt 13297 Wasseruntersuchungen
Probeneingang 05.10.2023
Probenahme 04.10.2023 10:30
Probenehmer Aqua Control Diagnosticum GmbH (3684)
Kunden-Probenbezeichnung 58390 (009-1/10/23)
DIN 50930

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Physikalisch-chemische Parameter
[SAK 436 nm (Farbung, quant.) [m-1 | <01] 01 [ 05 [ DINEN SO 7887 : 2012-04 |
Anorganische Bestandteile
Eisen (Fe) mg/l <0,005] 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) mg/| <0,005| 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemé&R: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemaR TrinkwV notifizierte Labor. (AQ) V)
Die vollstédndigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) externe Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten

Beginn der Priifungen: 05.10.2023
Ende der Priifungen: 05.10.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die geprtiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestelliten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfuhrer
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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DOC-5-9385531-DE-P13

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

o

Dr. Blasy - Dr. Busse

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
www.agrolab.de

PRUFBERICHT
Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386
Analysennr. 137750 Trinkwasser

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-102

E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de

FAX 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung

Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfuhrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131

4= AGROLAB """

Your labs. Your service.

Datum 07.10.2023
Kundennr. 40001036
Seite 2 von 2
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Aqua Control Diagnosticum GmbH | Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

Mikrobiologisches Labor
Tel.: 037183650-6740
Fax: 037183650-6745
info@aquacontrol.de
www.aquacontrol.de

Zweckverband zur Wasserversorgung

Sengenthal - Deining
Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt

Unser Zeichen: pi/mp

Auftrag Nr.: 0091023

Prufbericht Nr.. 102330977 Seite 1 von 2
Datum: 13.10.2023

Priifbericht

Probenbezeichnung: Trinkwasser
Probenahmedatum: 04.10.2023 Uhrzeit: 10:55
Probeneingangsdatum: 04.10.2023
Priifbeginn: 04.10.2023 Priifende: 06.10.2023
Probenahmeort: Hochbehalter Buchberg, Netzabgang, OKZ:1230037319731
Probenehmer: Aqua Control, L. Bredow
Probenahmeverfahren: DIN EN ISO 19458 (Dez. 2006) Tab. 1, a und DIN ISO 5667-5 (Feb. 2011) -
Entnahmehahn
Untersuchungszweck: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung gemag der TrinkwV vom 20. Juni
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2) auf die Parameter der Gruppe A, sowie
Prufung auf die Parmeter Mangan, Eisen und SAK 436 nm
Wetter/ Wetterperiode: trocken
Analysenergebnis
Parameter Methode Grenzwert | Messwert | Einheit
Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100m!|
Coliforme Bakterien DIN EN 1SO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100m!|
Koloniezahl 22°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 0 KBE/mI
Koloniezahl 36°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 0 KBE/ml
Enterokokken DIN EN 1SO 7899-2:2000-11 0 0 KBE/100ml
Geruch (vor Ort) DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C ohne
Geschmack (vor Ort) DEV B 1/2 ohne
Farbung, visuell (vor Ort) DIN EN I1SO 7887:2012-04 farblos
Triibung, visuell (vor Ort) DIN EN I1SO 7027-1:2016-11 klar
Triibung DIN EN I1SO 7027-1:2016-11 1,0* 0,45 NTU
Wassertemperatur (Wt) DIN 38404-C4:1976-12 16,0 °C
pH-Wert (bei Wt.) DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5-9,5 7,86
El. Leitfahigkeit(25) (vor Ort) DIN EN 27888:1993-11 2790 395 uS/cm
*: Der Grenzwert gilt am Ausgang des Wasserwerkes
GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftatigkeiten \\\‘”&_'L//,
i. S. v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich :\\//3
jacwx (( DAKKS
Untersuchungsverfahren: mikrobiologische Prufung nicht steriler Produkte ’{,4@\\5 Deutsche

Aqua Control Diagnosticum GmbH
Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

AG Hof | HRB 56904

USt-IdNr.: DE319510633

Akkreditierungsstelle
D-PL-21310-01-00

Eine Tochtergesellschaft
der Diagnosticum PartG

Geschaftsfihrer:
Dr. med. Michael Praus
Dr. med. Christian Scholz



OQg AQUA
OQ CONTROL

Aqua Control Diagnosticum GmbH | Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

Zweckverband zur Wasserversorgung

Sengenthal - Deining
Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt

Beurteilung:

Mikrobiologisches Labor
Tel.: 0371 83650-6740
Fax: 037183650-6745
info@aquacontrol.de
www.aquacontrol.de

Unser Zeichen: pi/mp

Auftrag Nr.: 0091023

Prafbericht Nr.: 102330977 Seite 2 von 2
Datum: 13.10.2023

Das untersuchte Wasser entsprach hinsichtlich der gepruften mikrobiologischen, sensorischen und
physikalischen Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Messwerte (Chemische Parameter ohne eigene Akkreditierung) siehe beiliegenden
Prifbericht-Analysen-Nr. 137751/58391 vom 07.10.2023, Dr. Blasy - Dr. Busse, Eching

P. Isaak
(Laborleiterin)

B. Haner
(stellv. Laborleiter)

‘4/&[ \“I’_"i"r%ﬁer

(stellv. Laborleiterin)

P. Kahlen
(stellv. Laborleiter)

HHHHHHHEHHHHEHHHEHEHEREAEE Ende Prifbericht #HHEHHHEHEHEHEHEHEHE

HINWEISE: - Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstiande
- Ohne schriftliche Genehmigung des Priflaboratoriums darf der Prifbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden
- Der Priifbericht ist genehmigt, durch die Unterschrift einer der obenstehenden Personen

GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftitigkeiten

i. 8. v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich

bestellten Sachverstandigen gem. § 65 Abs. 4 AMG

Zertifikat Nr. 53 2-2678 2-12-3 ausgestellt durch die Regierung von Oberfranken

Untersuchungsverfahren: mikrobiologische Prifung nicht steriler Produkte

Aqua Control Diagnosticum GmbH
Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

AG Hof | HRB 5904
USt-IdNr.: DE319510633

Eine Toch
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DOC-5-9385531-DE-P14

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

N
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

NdI. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

v Agfolatl.de Your labs. Your service.

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

AQUA CONTROL DIAGNOSTICUM GmbH
Herr Dipl.-Ing. Werner Miiller
Konradsreuther Str. 2 b

95032 Hof

Datum 07.10.2023

iy Kundennr. 40001036
PRUFBERICHT
Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386
Analysennr. 137751 Trinkwasser
Projekt 13297 Wasseruntersuchungen
Probeneingang 05.10.2023
Probenahme 04.10.2023 10:55
Probenehmer Aqua Control Diagnosticum GmbH (3684)
Kunden-Probenbezeichnung 58391 (009-2/10/23)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Physikalisch-chemische Parameter
[SAK 436 nm (Farbung, quant.) [m-1 I <01] 01 | 05 ] | DINENISO 7887 : 2012-04 |
Anorganische Bestandteile
Eisen (Fe) mg/l <0,005] 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) mg/I <0,005| 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemaB TrinkwV notifizierte Labor. (AQ) V)
Die vollstindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) extemne Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Priifungen: 05.10.2023
Ende der Priifungen: 05.10.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgesteliten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméR der mit lhnen schriftlich gemaR
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Seite 1 von 2
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfiuhrer Eine Zweigniederlassung S,
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Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, slacwra (( DAKKS
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N
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH
Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
WWW. agrolab de

Datum 07.10.2023
Kundennr. 40001036

PRUFBERICHT

Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386

Analysennr. 137751 Trinkwasser
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, L r

g Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-102
§ E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de
~ FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
3 Kundenbetreuung
&
5
?é
3
&
=z
[a]
£
g
-
8
5
g Seite 2 von 2

Ust./VAT-ID-Nr: Gescha}ftsfuhpre!’ Eine}_\ZG\Aéeg;LrKeBdﬁngssgg - & \'/ 2
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AG Landshut, HRB 7131 SN Deutsche

i Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00




OO AQUA
OQ CONTROL

Aqua Control Diagnosticum GmbH | Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof
Zweckverband zur Wasserversorgung

Sengenthal - Deining
Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt

Unser Zeichen:
Auftrag Nr.:
Prufbericht Nr.:
Datum:

Priifbericht

Mikrobiologisches Labor
Tel.: 037183650-6740
Fax: 037183650-6745
info@aquacontrol.de
www.aquacontrol.de

pi/mp

0091023

102330978 Seite 1 von 2
13.10.2023

Probenbezeichnung: Trinkwasser
Probenahmedatum: 04.10.2023 Uhrzeit: 11:20
Probeneingangsdatum: 04.10.2023
Priifbeginn: 04.10.2023 Priifende: 06.10.2023
Probenahmeort: Hochbehélter Kahrholz, Netzabgang, OKZ:1230037319730
Probenehmer: Aqua Control, L. Bredow
Probenahmeverfahren: DIN EN ISO 19458 (Dez. 2006) Tab. 1, a und DIN ISO 5667-5 (Feb. 2011) -
Entnahmehahn
Untersuchungszweck: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung gemaf der TrinkwV vom 20. Juni
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 159, S. 2) auf die Parameter der Gruppe A, sowie
Prufung auf die Parmeter Mangan, Eisen und SAK 436 nm
Wetter/ Wetterperiode: trocken
Analysenergebnis
Parameter Methode Grenzwert | Messwert | Einheit
Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100m|
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100ml
Koloniezahl 22°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 1 KBE/ml
Koloniezahl 36°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 0 KBE/mI
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0 0 KBE/100ml
Geruch (vor Ort) DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C ohne
Geschmack (vor Ort) DEVB1/2 ohne
Farbung, visuell (vor Ort) DIN EN 1SO 7887:2012-04 farblos
Trlibung, visuell (vor Ort) DIN EN 1SO 7027-1:2016-11 klar
Triibung DIN EN 1SO 7027-1:2016-11 1,0* 0,41 NTU
Wassertemperatur (Wt) DIN 38404-C4:1976-12 12,7 °C
pH-Wert (bei Wt.) DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5-9,5 7,70
El. Leitfahigkeit(25) (vor Ort) DIN EN 27888:1993-11 2790 406 MS/cm
*: Der Grenzwert gilt am Ausgang des Wasserwerkes
GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftitigkeiten °\\w7"
i. 8. v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich :\\_//3
HacwRA (( DAKKS
Untersuchungsverfahren: mikrobiologische Prifung nicht steriler Produkte {,, //‘\\ \3 Deutsche
KRS Akkreditierungsstelle

Aqua Control Diagnosticum GmbH
Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

AG Hof | HRB 5904
USt-IdNr.: DE319510633

Eine Tochtergesellschaft

der Diagnosticum PartG

D-PL-21310-01-00

Geschéaftsfihrer:
Dr. med. Michael Praus
Dr. med. Christian Scholz



Mikrobiologisches Labor

DO AO U A Tel.: 0371 83650-6740

Fax: 037183650-6745

DQ C 0 N T R 0 L info@aquacontrol.de

www.aquacontrol.de

Aqua Control Diagnosticum 6mbH | Konradsreuther Str. 2b 195032 Hof
Zweckverband zur Wasserversorgung
Sengenthal - Deining

Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt

Unser Zeichen: pi/mp

Auftrag Nr.: 0091023

Prufbericht Nr.: 102330978 Seite 2 von 2
Datum: 13.10.2023

Beurteilung:

Das untersuchte Wasser entsprach hinsichtlich der gepruften mikrobiologischen, sensorischen und
physikalischen Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Messwerte (Chemische Parameter ohne eigene Akkreditierung) siehe beiliegenden
Prufbericht-Analysen-Nr. 137752/58392 vom 07.10.2023, Dr. Blasy - Dr. Busse, Eching

._ Aol —
P. Isaak B. Haner ‘A’ Lindner P. Kahlen
(Laborleiterin) (stellv. Laborleiter) (stellv. Laborleiterin) (stellv. Laborleiter)

HHHHHHHHH AR Ende Prifbericht #HHHHEHH R

HINWEISE: - Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande
- Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflaboratoriums darf der Prifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden
- Der Prifbericht ist genehmigt, durch die Unterschrift einer der obenstehenden Personen
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95032 Hof

Datum 07.10.2023

. Kundennr. 40001036
PRUFBERICHT
Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386
Analysennr. 137752 Trinkwasser
Projekt 13297 Wasseruntersuchungen
Probeneingang 05.10.2023
Probenahme 04.10.2023 11:20
Probenehmer Aqua Control Diagnosticum GmbH (3684)
Kunden-Probenbezeichnung 58392 (009-3/10/23)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Physikalisch-chemische Parameter
[SAK 436 nm (Farbung, quant.) [m-1 [ <01 01 [ 05 ] |_DIN EN ISO 7887 : 2012-04 |
Anorganische Bestandteile
Eisen (Fe) mg/l <0,005| 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) mg/l <0,005| 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beztiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemé&B: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemaB TrinkwV notifizierte Labor. (AQ) V)
Die vollstédndigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) extemne Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Priifungen: 05.10.2023
Ende der Priifungen: 05.10.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgesteliten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Mikrobiologisches Labor

Do AO U A Tel.: 037183650-6740

OQ CONTROL

Fax: 037183650-6745
info@aquacontrol.de
www.aquacontrol.de

Aqua Control Diagnosticum 6GmbH | Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof
Zweckverband zur Wasserversorgung

Sengenthal -
Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt

Deining

Unser Zeichen: pi/mp
Auftrag Nr.. 0091023
Prufbericht Nr.. 102330979 Seite 1 von 2
Datum: 13.10.2023
Priifbericht
Probenbezeichnung: Trinkwasser
Probenahmedatum: 04.10.2023 Uhrzeit: 11:40
Probeneingangsdatum: 04.10.2023
Priifbeginn: 04.10.2023 Priifende: 06.10.2023
Probenahmeort: Deining, Rathaus Neubau, EG, Kiche, Spule OKZ:1230673400064
Probenehmer: Aqua Control, L. Bredow
Probenahmeverfahren: DIN EN ISO 19458 (Dez. 2006) Tab. 1, a und DIN ISO 5667-5 (Feb. 2011) -
Entnahmehahn
Untersuchungszweck: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung gemaf der TrinkwV vom 20. Juni
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 159, S. 2) auf die Parameter der Gruppe A, sowie
Prafung auf die Parmeter Mangan, Eisen und SAK 436 nm
Wetter/ Wetterperiode: trocken
Analysenergebnis
Parameter Methode Grenzwert | Messwert | Einheit
Escherichia coli DIN EN ISO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100m!
Coliforme Bakterien DIN EN 1SO 9308-1:2017-09 0 0 KBE/100ml|
Koloniezahl 22°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 0 KBE/ml
Koloniezahl 36°C TrinkwV §43 Absatz (3) 100 2 KBE/mI
Enterokokken DIN EN SO 7899-2:2000-11 0 0 KBE/100m!|
Geruch (vor Ort) DIN EN 1622:2006-10 (Anhang C ohne
Geschmack (vor Ort) DEV B 1/2 ohne
Farbung, visuell (vor Ort) DIN EN ISO 7887:2012-04 farblos
Triibung, visuell (vor Ort) DIN EN ISO 7027-1:2016-11 klar
Triibung DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1,0* 0,52 NTU
Wassertemperatur (Wt) DIN 38404-C4:1976-12 19,5 °C
pH-Wert (bei Wt.) DIN EN 1SO 10523:2012-04 6,5-9,5 7,77
El. Leitfahigkeit(25) (vor Ort) DIN EN 27888:1993-11 2790 399 uS/cm
*: Der Grenzwert gilt am Ausgang des Wasserwerkes
GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftitigkeiten \\U/ Y.
i. S.v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich
L ugfuommchs i Mﬁf (( DAKKS
Untersuchungsverfahren: mikrobiologische Prifung nicht steriler Produkte / /\ \ Deutsche

Aqua Control Diagnosticum GmbH
Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof
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Mikrobiologisches Labor
Do AO UA Tel.: 037183650-8740
Fax: 037183650-6745
DQ CO NTRO L info@aquacontrol.de
www.aquacontrol.de

Aqua Control Diagnosticum GmbH | Konradsreuther Str. 2b | 95032 Hof

Zweckverband zur Wasserversorgung
Sengenthal - Deining
Bahnhofstr. 12

92318 Neumarkt
Unser Zeichen: pi/mp
Auftrag Nr.: 0091023
Prafbericht Nr.: 102330979 Seite 2 von 2
Datum: 13.10.2023

Beurteilung:
Das untersuchte Wasser entsprach hinsichtlich der geprtften mikrobiologischen, sensorischen und
physikalischen Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Messwerte (Chemische Parameter ohne eigene Akkreditierung) siehe beiliegenden
Prufbericht-Analysen-Nr. 137753/58393 vom 07.10.2023, Dr. Blasy - Dr. Busse, Eching

’ /l"« C ‘
P. Isaak B. Haner 7‘% Lindeer™ P. Kahlen
(Laborleiterin) (stellv. Laborleiter) (stellv. Laborleiterin) (stellv. Laborleiter)

TR Ende Prifbericht S HHEHEHEHEHEHEHHHHHHHEHEHAH

HINWEISE: - Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande
- Ohne schriftliche Genehmigung des Priflaboratoriums darf der Prifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden
- Der Prufbericht ist genehmigt, durch die Unterschrift einer der obenstehenden Personen

GMP-Labor fiir pharmazeutische Priiftitigkeiten ‘\‘\\‘w%”
i. S. v. §14 Abs. 4 Nr. 3 Arzneimittelgesetz (AMG) in Kooperation mit einem amtlich :\\\_///3
bestellten Sachverstandigen gem. § 65 Abs. 4 AMG ilm (( DAkkS
Zertifikat Nr. 53.2-2678.2-12-3 ausgestellt durch die Regierung von Oberfranken A~
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Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service
www.agrolab.de ’

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

AQUA CONTROL DIAGNOSTICUM GmbH
Herr Dipl.-Ing. Werner Muiller
Konradsreuther Str. 2 b

95032 Hof

Datum 07.10.2023

. Kundennr. 40001036
PRUFBERICHT
Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386
Analysennr. 137753 Trinkwasser
Projekt 13297 Wasseruntersuchungen
Probeneingang 05.10.2023
Probenahme 04.10.2023 11:40
Probenehmer Aqua Control Diagnosticum GmbH (3684)
Kunden-Probenbezeichnung 58393 (009-4/10/23)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Physikalisch-chemische Parameter
|SAK 436 nm (Farbung, quant.) [m-1 | <01 01 | 05 | | DINENISO 7887 : 2012-04 |
Anorganische Bestandteile
Eisen (Fe) mgll 0,007] 0,005 0.2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Mangan (Mn) mgl/ <0,005| 0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezlglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte geméR: Extern erbrachte Dienstleistung durch das geméaR TrinkwV notifizierte Labor. (AQ) V)
Die vollstindigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

v) externe Dienstleistung

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Beginn der Prifungen: 05.10.2023
Ende der Priifungen: 05.10.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméaf3 der mit Ihnen schriftlich gemani
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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Datum 07.10.2023
) Kundennr. 40001036
PRUFBERICHT
Auftrag 1890060 Analysenauftrag: 2023386
Analysennr. 137753 Trinkwasser
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